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PLAN 1

40 SAMMANSATT REDOVISNING
1 PLANER

2022-12-09 ULLA DAHLQVIST

J.A L.D

A3 1:100

OM- OCH TILLBYGGNATION

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

< 30 personer i resp. omklädningsrum samtidigt

Utrymning för 35 personer i matrum accepteras
genom att matrummet förses med något att följande:
- Fönster x2 för utrymning, eller
- Dörr  i fasad x 1 för utrymning, eller
- Utrymningslarm, där detektorer placeras i
utanförliggande utrymme.

Ståldörrar utan glasparti

Tidiga brandskisser
(s 1 av 1)

Källarplan

UTRYMNINGSRIKTNING

Projekteringsförutsättningar Brand

Generellt
Byggnadsklass: Br 3
Verksamhetsklass: Vk 1
Maximalt personantal:  50/150 beroende på beslagning
Brandcellsgränser generellt: EI 30

Utrymning
Minsta dörrbredd generellt: 800 mm fritt öppningsmått

BRANDCELLSGRÄNS EI 30

Brand & Risk

Fredrik Runesson

Brandskyddsskiss
2022-12-06
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